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INFORME N° 063-2019-AMyE-SGT-GO-EPS EMAPICA S.A.

SENOR . ING. JUAN CUCHO GAVILAN
Sub-Gerente Técnico (e )

ASUNTO 3 REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO EN LA ACOMETIDA
ELECTRICA DE LA CAMARA SOL DE ICA .

REF. ; SUMINISTRO ELECTRICO NIS 101080770 - ELECTRODUNAS.

Mediante el presente me dirijo a Usted, para informarle que, en el suministro eléctrico brindado
por Electro Dunas S.A.A,, identificado con NIS 101080770; el dia 22 de enero nuevamente se ha
presentado el problema de la apertura del Interruptor Termomagnético ubicado en la Subestacion
Aérea Biposte N° 41464; problema similar al ocurrido el dia 15 de enero del presente afio; fecha
en la que se apersono6 el Téc. Angel Vargas; por parte de la Concesionaria Electro Dunas S.AA.

Luego de las coordinaciones efectuadas con el Ing José Torres por parte de la Concesionaria
ElectroDunas S.A.A; el dia 22 de Enero, aproximadamente a las 8 y 30 de la noche se apersonod
el personal técnico enviado por la Concesionaria y procedieron a efectuar el cambio del
Interruptor Termomagnético de 200 Amperios en la Subestacién Aérea Biposte N° 41464 de
Electro Dunas S.A_A. Luego de las pruebas de operacion de la electrobomba sumergible persistia
la falia de apertura del Interruptor Termomagnético.

Luego de realizar un examen minucioso del sistema de acometida eléctrica de la Camara de
bombeo de la Urb. Sol de Ica - Los Portales; se identificaron fallas en el cable de alimentacion
auto soportado (perdida de aislamiento) y sobrecalentamientos de elementos de conexion det
cable de alimentacion de energia eléctrica con el Tablero de Distribucion de la S.A.B.

Por lo expuesto; se requiere el servicio a todo costo; del mantenimiento de la acometida eléctrica
trifasica de la Camara Sol de Ica; consistente en lo siguiente:

Suministro de 3 mt de cable NYY 3x1x70.

Suministro de 09 pzas de Terminales de 70 mm2.

Suministro de 03 und de Cinta vulcanizante 3M 23.

Suministro de 03 und de Cinta aislante 3M 1000.

Suministro de 01 und de Interruptor Termomagnético 3 x 250 Amperios
Suministro de 06 pzas de Conectores Ampac 70/50.

Suministro de 01 und de cuchilia.

Suministro de 0.5 metros de Manga termocontraible.

. Suministro de 80 metros de cable autoportante 3x1x50 + 1x35P.
10. Suministro de 20 pzas de Cintillo 50 cm.

11. Servicio de mano de obra.
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Se adjunta Nota de Pedido N° 1900096.
Es cuanto informo a Usted, para su conocimiento y deméas fines a seguir.

Atentamente,

ING. CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE
(e) AREA DE MANTENIMIENTO




