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ANEXO N° 2

“SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARA
DE REJAS Y VALVULA COMPUERTA EN LA
TUBERIA DE DESCARGA Y REUBICACION
DE TABLERO ELECTRICO EN LA CAMARA
UBICADA EN EL CP. GARGANTO, DISTRITO
DE LOS AQUIJES DE LA EPS. EMAPICA S.A.”
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SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARA DE REJAS Y VALVULA
COMPUERTA EN LA TUBERIA DE DESCARGA Y REUBICACION
DEL TABLERO ELECTRICO EN LA CAMARA UBICADA EN EL CP.
GARGANTO, DISTRITO DE LOS AQUIJES DE LA EPS. EMAPICA
S.A

1. Area Solicitante: Coordinador de Mantenimiento Electromecénico v EP.

2. Objeto: La Camara Garganto estd equipada actualmente con dos
electrobombas trifasicas marca ABS de 60 HP-380 Voltios.
En los ultimos meses se han producido varios episodios de desborde de aguas
servidas, por fallas en el sistema de izaje rapido de los equipos de bombeo
actualmente en operacién.
La reparacion del sistema de izaje rapido de las dos electrobombas se hace mas
dificultoso porque no se puede efectuar el corte del flujo de las aguas servidas
por la ausencia de valvula compuerta.
Por otro lado la camara no cuenta con una cdmara de rejas anterior a la camara
humeda y ello permite el ingreso de materiales sélidos indeseables al interior de
la camara humeda. Por ello se plantea la instalacion de una camara de rejas.
Asimismo los gases corrosivos que se producen en la cdmara humeda estan
deteriorando de manera acelerada los componentes electréonicos del Tablero
arrancador del motor sumergible y debido a ello se producen paralizaciones del
equipo de bombeo y desborde de aguas servidas. Por ello es urgente la
reubicacion del Tablero arrancador al exterior de la camara.

3. Especificaciones Técnicas:
Descripcién del servicio: Servicio de instalacién de camara de rejas y valvula
compuerta en la camara de Garganto, que comprende lo siguiente:
v' Excavacion de zanja para instalacion de camara de rejas.
v" Construccion de caseta de concreto para camara de rejas.
v" Construccién e instalacion de rejillas metélicas en material acero
inoxidable.
v" Excavacion de zanjas para instalacion de valvula compuerta.
v" Instalacién de valvula compuerta y accesorios para empalme a tuberia

existente.

v" Construccidon de caseta de concreto para proteccion de valvula
compuerta.

v" Construccién de caseta y reubicacién de tablero arrancador en el exterior
de la camara.

» Responsable de las Coordinaciones: Oficina de Logistica.

4. Obligaciones del Contratista: El Contratista es el Gnico responsable de cumplir
con el servicio, no pudiendo transferir esa responsabilidad a terceros.

5. Perfil
El Contratista debera contar con experiencia en servicios de instalacién de
maquinaria y equipos industriales lo cual sera verificado por el operador Logistico
con la fecha de inicio de actividades registrada en el médulo de consulta RUC
de la SUNAT.
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6. Lugar de Entrega o ejecucion del servicio.
» CP. Garganto — Los Aquijes —Ica - Ica.

7. Plazo de ejecucion
30 dias calendarios, a partir del dia siguiente de recepcién de la orden de
servicio.

8. Garantia. 06 meses.

9. Conformidad de la prestacion: Sera otorgada por el Coordinador de
Mantenimiento Electromecanico y EP.

10. Forma de Pago:
El pago se realizara en moneda nacional, una vez culminada la prestacion
unica, previa conformidad emitida por el Coordinador de Mantenimiento
Electromecanico y EP a la presentacion del comprobante de pago.

Se realizara mediante abono en cuenta bancaria individual (CCI), comunicada
por el proveedor, en un plazo de maximo de diez (10) dias calendarios.

11. Férmula de Reajuste: No corresponde.

12. Responsabilidad del Contratista: El Contratista es responsable por |a calidad
ofertada, por un plazo de (segun lo indicado en su cotizacion) contado a partir
de la conformidad otorgada.

13. Penalidades: Se aplicaran las penalidades siguientes:
En caso de atraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las
prestaciones, objeto de la contratacion, se aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x Plazo en dias.

Donde F tiene los siguientes valores:
a. Para plazos menores o iguales a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.40
b. Para plazos mayores a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.25

La penalidad por mora puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10 %) del monto de la contratacion vigente.

Ica, 05 de Enero de 2021.
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Ing. Cards Humberto Reyes Roque.
Coordinador de Mantenimiento Electromecanico
y Equipo de Planta.




