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ANEXO N° 1

“ADQUISICION DE MANOMETROS DE 0-60

PSI CON DIAL SUMERGIDO EN GLICERINA

PARA LAS CAMARAS DE DESAGUE DE LA
EPS. EMAPICA S.A.”
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ADQUISICION DE MANOMETROS DE 0-60 PSI CON DIAL
SUMERGIDO EN GLICERINA PARA LAS CAMARAS DE DESAGUE
DE LA EPS. EMAPICA S.A

1. Area Solicitante : Coordinador de Mantenimiento Electromecanico y Equipo de
Planta.

2. Objeto : Las Camaras de desagie de la EPS EMAPICA S.A. en su gran mayoria
no cuentan con sistema de medicion de presion de las tuberias de impulsion y
en ofros casos los manémetros se encuentran en mal estado o los rangos de
medicidn son excesivos.

Esta situacién impide un eficiente control operacional de ios equipos de bombeo.
Por ello es urgente la instalacion de estos dispositivos con la finalidad de
controlar los parametros de operacion y detectar situaciones anémalas.

3. Especificaciones Técnicas:
Caracteristicas Minimas del Bien Requerido

» Caniidad: 50 Unidades.
» Caracteristicas técnicas del bien:

Manoémetros de 0-60 PSI con dial sumergido en glicerina:

Conexidn: Inferior — Instalacion vertical.
Diametro del dial: 2.1/2°

Material de la caja; Acero inoxidable 304.
Material del mecanismo: Bronce.
Didmetro de la rosca: %" NPT.

Clase: Dial sumergido en glicerina.
Doble escala: 0-60 PSI / 0-4 Bar.
Precision: Kl 1.6 %.
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» Servicios Conexos (opcional)
» Oftros:
» Responsable de las Coordinaciones: Oficina de Logistica.

4. Obligaciones del Contratista: El Contratista es el inico responsabie de cumplir
con la contratacién, no pudiendo transferir esa responsabilidad a terceros.

5. Lugar de Entrega — Recepcion.
> Almacén Central, ubicado en ta Calle Castrovirreyna N° 487 —Ica.
» Una sola entrega.

6. Plazo de entrega Diez (10) dias diles, a partir del dia siguiente de recepcion de
la orden de compra.

7. Garantia. 12 meses.
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Q.

Servicio Post venta. No aplicable.

Reposicion del Bien defectuoso: El cambio del bien por defectos de fabrica,
debe ser un plazo de entrega no mayor al ofrecido.

10. Conformidad de la prestaciéon: Sera otorgada por el Coordinador de

11.
12.

13.

Mantenimiento Electromecanico y EP.

Forma de Pago: El pago se realizara en moneda nacional, una vez culminada
la prestacion unica, previa conformidad emitida por el Area de Mantenimiento y
a la presentacion del comprobante de pago.

Se realizara mediante abono en cuenta bancaria individual (CCI), comunicada
por el proveedor, en un plazo de maximo de diez (10) dias calendarios.

Férmulas de Reajuste: No corresponde.

Responsabilidad del Contratista: El Contratista es responsable por la calidad
ofertada, por un plazo de (segun lo indicado en su cotizacion) contado a partir
de la conformidad otorgada.

Penalidades: Se aplicaran las penalidades siguientes:

En caso de atraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las
prestaciones, objeto de la contratacion, se aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x Plazo en dias.

Donde F tiene los siguientes valores:
a. Para plazos menores o iguales a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.40
b. Para plazos mayores a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.25

La penalidad por mora puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10 %) del monto de la contratacién vigente.

Ica, 05 de Abril de 2021.
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\%@jﬁrlos Humberto Reyes Rogue.
Co dor de Mantenimiento Electromecanico

y Equipo de Planta




