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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ICA

ANEXO N° 2

“SERVICIO DE REPARACION DEL
ARRANCADOR DE ESTADO SOLIDO MARCA
SCHNEIDER MODELO ALTISTART 22 DE LA

CAMARA UBICADA EN CP. GARGANTO,
DISTRITO DE LOS AQUIJES DE LA EPS.
EMAPICA S.A.”
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SERVICIO DE REPARACION DEL ARRANCADOR DE ESTADO
SOLIDO MARCA SCHNEIDER MODELO ALTISTART 22 DE LA
CAMARA UBICADA EN CP. GARGANTO, DISTRITO DE LOS
AQUIJES DE LA EPS. EMAPICA S.A

. Area Solicitante: Area de Mantenimiento y Emergencias.

. Objeto: La Camara Garganto esta equipada actualmente con una electrobomba

trifasicas marca Grundfos 60 HP-380 Voltios.

En consecuencia, en dicha instalacion tenemos un alto riesgo de desborde de
aguas servidas, por una falla en el equipo de bombeo actualmente en operacion.
Por la problematica existente de la falla en el funcionamiento del arrancador de
estado solido se plantea la reparacion inmediata de dicho equipo.

. Especificaciones Técnicas:

Descripcidn del servicio: Servicio de Reparacion a todo costo del arrancador de
estado solido marca Schneider modelo Altistart 22, que comprende lo siguiente:

» Desmontaje del arrancador. 15N
> Reparacion (cambio de 03 tiristores). "

» Montaje del arrancador.
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> Responsable de las Coordinaciones: Oficina de ﬁééiiéftica.

. Obligaciones del Contratista: Ei Contratista es el Uinico responsable de cumplir

con el servicio, no pudiendo transferir esa responsabilidad a terceros.

. Perfil

El Contratista debera contar con experiencia en servicios de instalacion de
magquinaria y equipos industriales lo cual se acreditara con la presentacion de
comprobantes de pago u Ordenes de Servicio por un monto superior a 05 (cinco)
veces el monto del servicio a contratar en los Uitimos 02 (dos) afios o 02 afios de
experiencia, lo cual sera verificado por el operador Logistico con la fecha de inicio
de actividades registrada en la SUNAT.

. Lugar de Entrega o ejecucién del servicio.

» Almacen Central, ubicado en la Calle Castrovirreyna N° 487 — |ca.

. Plazo de ejecucién

No mayor a cinco (05) dias habiles, a partir del dia siguiente de recepcion de la
orden de servicio.

Garantia. 06 meses.

Conformidad de la prestacién: Sera otorgada por el Area de Mantenimiento.

10. Forma de Pago:
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El pago se realizard en moneda nacional, una vez culminada la prestacién
Unica, previa conformidad emitida por el Area de Mantenimiento y a la
presentacion del comprobante de pago.

Se realizara mediante abono en cuenta bancaria individual (CCIl), comunicada
por el proveedor, en un plazo de maximo de diez (10) dias calendarios.

11. Férmula de Reajuste: No corresponde.

12. Responsabilidad del Contratista: El Contratista es responsable por la calidad
ofertada, por un plazo de (segun lo indicado en su cotizacién) contado a partir
de la conformidad otorgada.

13. Penalidades: Se aplicaran las penalidades siguientes:
En caso de atraso injustificado del Contratista en la ejecucién de las
prestaciones, objeto de la contratacién, se aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x Plazo en dias.

Donde F tiene los siguientes valores:
a. Para plazos menores o iguales a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.40
b. Para plazos mayores a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.25

La penalidad por mora puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10 %) del monto de la contratacion vigente.

Ica, 23 de Octubre de 2020.
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Igg,_;‘Cérlqs Humberto Reyes Roque.
Jefe del Area de Mantenimiento y E.




