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ANEXO N° 1

“ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL
ELECTROMAGNETICO DN 100, PN16 PARA
EL POZO NATIVIDAD PACO DE LA EPS.
EMAPICA S.A.”
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ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO
DN 100, PN16 PARA EL POZO NATIVIDAD PACO DE LA EPS.
EMAPICA S.A

. Area Solicitante : Coordinador de Mantenimiento Electromecanico y Equipo de
Planta.

2. Objeto : El Pozo Natividad Paco brinda servicio a la localidad de Parcona

abasteciendo el reservorio apoyado de 1500 m3 ubicado en la zona alta de
Parcona.

Debido a problemas operacionales en la distribuciéon de agua potable también
abastece directamente a la red de distribucion a las calles 18 de Febrero, José
Conrado y calles aledafias. Actualmente no se conoce el caudal producido y

distribuido bajo este régimen de bombeo.

Por ello se requiere con suma urgencia la adquisicién de un medidor de caudal
de tipo electromagnético para poder operar eficientemente la operacion y
distribucién del servicio de agua potable en dichos sectores.

3. Especificaciones Técnicas:

Caracteristicas Minimas de| Bien Requerido

» Cantidad: 01 Equipo.
» Caracteristicas técnicas del bien:

Medidor de caudal electromagnético DN 100, PN16:

\

Version: Compacto.

Diametro nominal: 100 mm.

Tipo: Bridado.

Presion Nominal: 16 Bar.

Voltaje: 220 VAC.

Grado de Proteccion: IP67.

Lectura con Display LCD.

Material de tubo de medicidon: Acero Inoxidable AlSI304.
Material del Revestimiento: Elastémero de alta dureza.
Material de Bridas: Acero al carbon.

Salida analoga: 0-20 mA.
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» Servicios Conexos (opcional)
> Oftros:
» Responsable de las Coordinaciones: Oficina de Logistica.

4. Obligaciones del Contratista: El Contratista es el Unico responsable de cumplir

con la contratacién, no pudiendo transferir esa responsabilidad a terceros.

5. Lugar de Entrega — Recepcion.

» Almacen Central, ubicado en la Calle Castrovirreyna N° 487 —Ica.
» Una sola entrega.
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Plazo de entrega no mayor a Treinta (30) dias calendarios, a partir del dia
siguiente de recepcion de la orden de compra.

Garantia. 12 meses.

Servicio Post venta. No aplicable.

Reposicion del Bien defectuoso: El cambio del bien por defectos de fabrica,
debe ser un plazo de enirega no mayor al ofrecido.

. Conformidad de la prestacion: Serd otorgada por el Coordinador de
Mantenimiento Electromecanico y EP.
Forma de Pago: El pago se realizara en moneda nacional, una vez cuiminada
la prestacién Gnica, previa conformidad emitida por el Area de Mantenimiento y
a la presentacion del comprobante de pago.
Se realizara mediante abono en cuenta bancaria individual (CCl), comunicada
por el proveedor, en un plazo de méximo de diez (10) dias calendarios.

Férmulas de Reajuste: No corresponde.

Responsabilidad del Contratista: El Contratista es responsable por |a calidad
ofertada, por un plazo de (segun lo indicado en su cotizacion) contado a partir
de la conformidad otorgada.

Penalidades: Se aplicaran las penalidades siguientes:

En caso de atraso injustificado del Contratista en la ejecucién de las
prestaciones, objeto de fa contratacién, se aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penatidad diaria = 0.10 X monto
F x Plazo en dias.

Donde F tiene los siguientes valores:
a. Para plazos menores o iguales a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.40
b. Para plazos mayores a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.25

La penalidad por mora puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10 %) del monto de la contratacion vigente.

Ica, 24 de Mayo de 2021.
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iIng. Carlos glumberto Reyes Roque.
Coordinador desffantenimiento Electromecanico
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