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ANEXO N° 2

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL
TABLERO ALTERNADOR DE 18.5 KW, 380

VOLTIOS CON SOFT STARTER DE LA
CAMARA UBICADA EN LA URB. LOS
HUARANGOS DE LA EPS. EMAPICA S.A.”
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TABLERO ALTERNADOR
DE 18.5 KW, 380 VOLTIOS CON SOFT STARTER DE LA CAMARA
UBICADA EN LA URB. LOS HUARANGOS DE LA EPS. EMAPICA
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1. Area Solicitante : Coordinador de Mantenimiento Electromecanico y Equipo de
Planta.

2. Objeto : La Camara Los Huarangos esta presentando deficiencias en el bombeo
de aguas residuales debido a que el tablero alternador que controla las
electrobombas esta presentando continuas fallas en su funcionamiento; y esto
esta originando frecuentes problemas de rebose de aguas servidas.

Las fallas en el funcionamiento de las electrobombas instaladas en la camara
pueden provocar el rebose de aguas servidas hacia la via plblica y por este
motivo es preciso que el trabajo se realice en el mas corto tiempo.

3. Especificaciones Técnicas:
Descripcién del servicio: 01 Servicio de mantenimiento a todo costo de 01 (un)
tablero alternador de 18.5 KW, 380 Voltios, con soff starter; que comprende lo
siguiente:

Evaluacién de dispositivos y cables electricos del tablero.
Limpieza, regulacién y ajustes de componentes del tablero.
Cambio de componentes y cables defectuosos.

Pruebas de funcionamiento.
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Responsable de las Coordinaciones: Coordinador de Mantenimiento
EyEP.

4. Obligaciones del Contratista: El Contratista es el (nico responsable de cumplir
con el servicio, no pudiendo transferir esa responsabilidad a terceros.

5. Perfil
El Contratista debera contar con experiencia en servicios de suministro y
mantenimiento de maquinaria industrial lo cual se acreditara con la presentacion
de comprobantes de pago u Ordenes de Servicio por un monto superior a 02
(dos) veces el monto del servicio a contratar en los Gltimos 02 (dos) afios.

6. Lugar de Entrega o ejecucidn del servicio.
» Urb. Los Huarangos — lca.

7. Plazo de ejecucion
No mayor a cinco (05 ) dias habiles, a partir del dia siguiente de recepcion de la
orden de servicio.

8. Garantia. 06 meses.

9. Conformidad de la prestacién: Sera otorgada por el Coordinador de
Mantenimiento Electromecanico y Equipo de Planta. gt
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10. Forma de Pago:
El pago se realizara en moneda nacional, una vez culminada la prestacion
lnica, previa conformidad emitida por el Coordinador de Mantenimiento
Electromecanico y EP; y a la presentacion del comprobante de pago.

Se realizara mediante abono en cuenta bancaria individual (CCI), comunicada
por el proveedor, en un plazo de maximo de diez (10) dias calendarios.

11. Férmula de Reajuste: No corresponde.

12. Responsabilidad del Contratista: El Contratista es responsable por la calidad
ofertada, por un plazo de (segln lo indicado en su cotizacion) contado a partir
de la conformidad otorgada.

13. Penalidades: Se aplicaran las penalidades siguientes:
En caso de atraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las
prestaciones, objeto de la contratacion, se aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0,10 x monto
F x Plazo en dias.

Donde F tiene los siguientes valores:
a. Para plazos menores o iguales a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.40
b. Para plazos mayores a 60 dias, para bienes y servicios: F =0.25

La penalidad por mora puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10 %) del monto de la confratacion vigente.

s Humberto Reyes Roque.
r de Mantenimiento Electromecanico
y Equipo de Planta.




