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ANEXO N° 1

“ADQUISICION DE 01 CONDENSADOR DE
ALUMINIO DE 12.6 KVAR, 440 VAC PARA EL
POZO RC 3-A DE LA EPS. EMAPICA S.A.”
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ADQUISICION DE 01 CONDENSADOR DE ALUMINIO DE 12.6
KVAR, 440 VAC PARA EL POZO RC 3-A DE LA EPS. EMAPICA
S.A

. Area Solicitante : Coordinador de Mantenimiento Eiectromecanico y Equipo de
Planta.

. Objeto : El Pozo RC 3-A brinda servicio a los sectores del casco urbano de Ica
y actualmente cuenta con un banco de condensadores de 38.6 Kvar, 440 VAC.

Uno de los condensadores esta presentando problemas en su funcionamiento y
por ello se requiere con suma urgencia la adquisicion de un condensador de 12.6
Kvar para evitar el pago de energia reactiva del pozo.

. Especificaciones Técnicas:
Caracteristicas Minimas del Bien Requerido

» Cantidad: 01 Unidades.
» Caracteristicas técnicas del bien:

Condensador trifasico de aluminio de 12.6 Kvar, 440 VAC:

\

Potencia nominal: 12.6 Kvar.

Tension: 440 VAC

Temperatura Clase D (55°C).

Proteccién: 1P30.

Normas IEC 60831-1/IEC 60831-2.

Terminales CLAMPTITE a prueba de dedos.

Instalacion vertical u horizontal.

Frecuencia: 60 Hz.

Material dieiéctrico: Pelicula de polipropileno metalizado con
aleacion de Zn/Al, resistividad y perfil especiales, borde especial.
v Material impregnado: Resina PUR seca sin PCB, biodegradabie.

N N N T T N

» Servicios Conexos (opcional)
> Ofros:
» Responsable de las Coordinaciones: Oficina de Logistica.

. Obligaciones del Contratista: E! Contratista es el Gnico responsable de cumplir
con la contratacion, no pudiendo transferir esa responsabilidad a terceros.

. Lugar de Entrega — Recepcion.
» Almacén Central, ubicado en la Calle Castrovirreyna N°® 487 — lca.
» Una sola entrega.

. Plazo de entrega Diez (10) dias utiles, a partir del dia siguiente de recepcion de
la orden de compra.

. Garantia. 12 meses.
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8. Servicio Post venta. No aplicable.

9. Reposicién del Bien defectuoso: El cambio del bien por defectos de fabrica,
debe ser un plazo de entrega no mayor al ofrecido.

10. Conformidad de la prestacion: Sera otorgada por el Coordinador de
Mantenimiento Electromecanico y EP.
Forma de Pago: El pago se realizara en moneda nacional, una vez culminada
la prestacion (inica, previa conformidad emitida por el Area de Mantenimiento y
a la presentacion del comprobante de pago.
Se realizaréd mediante abono en cuenta bancaria individual (CCI), comunicada
por el proveedor, en un plazo de maximo de diez (10) dias calendarios.

11. Féormulas de Reajuste: No corresponde.

12. Responsabilidad del Contratista: El Contratista es responsable por la calidad
ofertada, por un plazo de (segun lo indicado en su cotizacion) contado a partir
de ia conformidad otorgada.

13. Penalidades: Se aplicaran las penalidades siguientes:
En caso de atraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las
prestaciones, objeto de la contratacién, se aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x Plazo en dias.

Donde F tiene los siguientes valores:
a. Para plazos menores o iguales a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.40
b. Para plazos mayores a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.25

La penalidad por mora puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10 %) del monto de la contratacién vigente.

Ica, 26 de Abril de 2021.

\ &

lngiﬁﬁﬂ% Humberto Reyes Roque.

Coordinador de Mantenimiento Electromecanico
y Equipo de Planta
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INFORME N° 247-2021-CMEYEP-GO-EPS EMAPICA S.A.

ING. SARA SARMIENTO TIRADO.
Gerente de Operaciones

ASUNTO :  REQUERIMIENTO DE MANGA TERMOCONTRAIBLE.

REF .- NOTA DE PEDIDO N° 2100800.

Mediante el presente me dirijo a Usted, para informarle que para la ejecucion de las
actividades de mantenimiento correctivo en los pozos y camaras de desagiie referente

a la ejecucion de empalmes en los cables de energia eléctrica de tipo sumergible se
requiere contar con manga termocontraible.

Por lo expuesto; solicito se gestione ante quien corresponda, la adquisicion de 10 metros
de manga termocontraible 46/19 — 50/95 mm2; segun se detalla en la Nota de Pedido
N° 2100800 y cuyas caracteristicas técnicas son las siguientes:

» Tension de trabajo: Hasta 600 Voltios.

» Material: Polimero reticulado con adhesivo termoactivado.
» Tamafio: 46/19-50/95 mm2.

» Cantidad: 10 metros

Es cuanto informo a Usted, para su conocimiento y demas fines a seguir.

Atentamente,

£ EMAPICS
W b 4

“ING. EARLOS HUMBERTO REVES ROQUE
COORDINAPOR DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO
d manTE Y EQUIPO DE PLANTA

C.c: Archi %:w#;&}é-wa/
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EPS EMAPICA S.A

EPS EMAPICA

SUB GERENCIA DE OPERACIONES1
MANTED3 # jlojan

F. PROCESO 22/04/2021

PERTODO NOTA DE PEDIDO 2100800 PAGINA 1 de 1
Abril DEL 2021 Gasto Opezativo
-
UNIDAD ORGANICA 0017 sSUB - GERENCIA TECNICA ACTIVIDAD
FECHA DE EMISION 22/04/2021 INVERSION
PRIORIDAD Normal CUENTA
REMITIR A
COMENTARIO REFER. SIN AGRUPADORA

ADQUISICION DE 10 METROS DE MANGA TERMOCONTRAIBLE 46/19 - 50/95 MM2 PARA EMPALMES DE CABLES
SUMERGIBLES

\. J
YTEM CODIGO DENOMINACION OUNIDAD CANTIDAD PRECIO VALOR ACTIVI CUENTA CENCOSTO
001 BO06.078.0095 MANGA TERMOCONTRAIBLE UN 10.00

93.22 93220 0203 603411103 90151304
10 METROS DE MANGA TERMOCONTRAIBLE 46/19 - 50/95 MM2 PARA USO EN EMPALMES DE CABLES SUMERGIBLES

TOTAL GENERAL ==> 932.20

Viat\

\ o
NI HaANTES
—

Emitido por:

Aprobado Por

Impresion> 22/04/2021 04:46:37 FM

SELLO Y FIRMA
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INFORME N° 240-2021-CMEYEP-GO-EPS EMAPICA S.A. 145
ORA . ING. SARA SARMIENTO TIRADO. eMAP,
Gerente de Operaciones . "@
<Y
ASUNTO  : ADQUISICION DE RELAYS PARA TABLERO ELECTRICO .
DE LA CAMARA JAS SAN MARTIN TEPRO. ‘_ﬁ‘\
NCIA DE
REF - NOTA DE PEDIDO N° 2100773. R OV

Mediante el presente me dirijo a Usted, para informarle que los relays térmicos del
tablero eléctrico de la Camara Jas San Martin TEPRO; presentan fallas en su
funcionamiento y por tanto se requiere de su reemplazo.

En tal sentido, es urgente la adquisicion de dos relays térmicos con rango 9-13
Amperios, bobina de 220 Voltios, para poder mantener el funcionamiento del tablero
eleéctrico.

Por lo expuesto; solicito se gestione ante quien corresponda, la adquisicion de dos
relays térmicos con rango 9-13 Amperios, bobina de 220 Voltios; segun se detalla en la
Nota de Pedido N° 2100773.

Es cuanto informo a Usted, para su conocimiento y demas fines a seguir.

Atentamente,
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EPS EMAPICA S.A 9

EPS EMAPICA

SUB GERENCIA DE OPERACIONES]

MANTEOJ # jlejan F. PROCESO 1%/04/2021
PERTODO NOTA DE PEDIDO 2100773 PAGINA 1 de 1

Abril DEL 2021 Gasto Operativo

i 3
UNIDAD ORGANICA 0017 SUB - GERENCIA TECKICA ACTIVIDAD . .
FECHA DE EMISION 19/04/2021 INVERSION
PRIORIDAD Normal CUENTA
REMITIR A
COMENTARIO REFER. SIN AGRUPADORA
L J
ITEM CODIGO DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO VALOR ACTIVI CUENTA CENCOSTO
001 B06.062.0002 RELETERMICO 10A- 13A 220V 60 UN 2,00 wo1n 0222 0204 603411103 90171322
RELE TERMICO TRIPOLAR RANGO 9-13 AMPERIOS, BOBINA 220 VAC PARA LA CAMARA JAS SAN MARTIN TEPRO
TOTAL GENERAL =—> 202.22

Emitido por:

Aprobado Por

Impresion> 20/04/2021 08:55:18 AM SELLO Y FIRMA
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ANEXO N° 1

“ADQUISICION DE RELES TERMICOS 9-13
AMPERIOS, BOBINA 220 VAC PARA LA
CAMARA JAS SAN MARTIN TEPRO DE LA
EPS. EMAPICA S.A.””
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ADQUISICION DE RELES TERMICOS 9-13 AMPERIOS, BOBINA,

220 VAC PARA LA CAMARA JAS SAN MARTIN TEPRO DE LA

EPS. EMAPICA S.A

1. Area Solicitante : Coordinador de Mantenimiento Electromecanico y Equipo de

Planta.

2. Objeto : La EPS EMAPICA S.A. cuenta con una camara de rebombeo de aguas
servidas en la Jas San Martin TEPRO. Debido a las condiciones de trabajo del
equipo de bombeo se han deteriorado los reles térmicos y por ello es urgente la
reposicion de los mismos para tener en estado operativo los equipos de bombeo.

3. Especificaciones Técnicas:
Caracteristicas Minimas del Bien Requerido

Cantidad: 02 Und.
» Caracteristicas técnicas del bien:

Rele de sobrecarga térmica para motor de 9-13 Amperios:

v
v
v

ANRN

A NENENEN

Tipo de producto: Rele de sobrecarga térmica diferencial.
Aplicacion: Proteccion del motor.

Clase de disparo por sobrecarga: Clase 10A conforme a |EC
60947-4-1.

Rango de ajuste de proteccion térmica: 9-13 Amperios.

Tension asignada de empleo: 690 VAC conforme a IEC 60947-4-
1.

Frecuencia: 60 Hz.

Grado de Proteccion: IP20 conforme a IEC 60529.

Composicion de los contactos auxiliares: 1NC + 1NA.

Normas: EN/IEC 60947-4-1, 60947-5-1, UL 60947-4-1, UL60947-
5-1, CSA C22.2No 60947-4-1, CSA C22.2 No 60947-5-1, GB/T
14048.4, GB/T 14048.5, EN 50495.

» Servicios Conexos (opcional)

» Otros:

» Responsable de las Coordinaciones: Coordinador de Mantenimiento.

4. Obligaciones del Contratista: El Contratista es el linico responsable de cumplir
con la contratacion, no pudiendo transferir esa responsabilidad a terceros.

5. Lugar de Entrega — Recepcion.
» Almacén Central, ubicado en la Calle Castrovirreyna N° 487 — Ica.
» Una sola entrega.

6. Plazo de entrega Diez (10) dias dtiles, a partir del dia siguiente de recepcion de
la orden de compra.
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7. Garantia. 12 meses.

8. Servicio Post venta. No aplicable.

9. Reposicion del Bien defectuoso: El cambio del bien por defectos de fabrica,

debe ser un plazo de entrega no mayor al ofrecido.

10. Conformidad de la prestacion: Sera otorgada por el Coordinador de
Mantenimiento Electromecanico y EP.

Forma de Pago: El pago se realizard en moneda nacional, una vez culminada
la prestacion unica, previa conformidad emitida por el Area de Mantenimiento y
a la presentacion del comprobante de pago.

Se realizara mediante abono en cuenta bancaria individual (CCI), comunicada
por el proveedor, en un plazo de méaximo de diez (10) dias calendarios.

11. Férmulas de Reajuste: No corresponde.

12. Responsabilidad del Contratista: El Contratista es responsable por la calidad
ofertada, por un plazo de (segun lo indicado en su cotizacién) contado a partir
de la conformidad otorgada.

13. Penalidades: Se aplicaran las penalidades siguientes:

En caso de atraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las
prestaciones, objeto de la contratacién, se aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 X montoc
F x Plazo en dias.

Donde F tiene los siguientes valores:
a. Para plazos menores o iguales a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.40
b. Para plazos mayores a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.25

La penalidad por mora puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10 %) dei monto de la contratacion vigente.

Ica, 20 de Abril de 2021.

de Mantenimiento Electromecanico
y Equipo de Planta
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Tyt
SENORA  : ING. SARA SARMIENTO TIRADO 3 A
Gerente Técnico v HoaA;L)B\‘ »
n § A R | .
ASUNTO  : REQUERIMIENTO DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO . 2021
TABLERO ALTERNADOR DE LA CAMARA HUACACHINA N°\2§ERENE,;’ -
REF - NOTA DE PEDIDO N° 2100701, S~

Mediante el presente me dirijo a Usted, para informarle que en la Camara Huacachina
se produjo la inundacion de la caseta de maquinas deteriorandose accesorios del tablero
alternador de las electrobombas sumergibles.

Por lo expuesto; solicito a usted para que se gestione ante quien corresponda, la
adquisicion de los siguientes accesorios; segun se detalla en la Nota de Pedido N°
2100701 adjunta.

02 und Interruptores termomagnéticos tripolares de 3 x 20 Amperios.

02 contactores tripolares de 18 Amperios, bobina de 220 VAC.

02 und reles térmicos de 9 — 13 Amperios.

02 und block de contactos auxiliares 2NC — 2NO para contactor de 18 Amperios.

AN

Es cuanto informo a Usted, para su conocimiento y demas fines a seguir.

Atentamente,

INADOR DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO
Y EQUIPOS DE PLANTA

QW‘O,@#J"??»?—OZ/'
op btoeo. :
Suatiz el -

C.c: Archivo.




EPS EMAPICA S.A

EPS EMAPICA
SUB GERENCIA DE OPERACIONES

MANTED3 # jlujan

F. PROCESO 06/04/2021

T NOTA DE PEDIDO 2100701 PAGINA 1 de 1
Abril DEL 2021 Gasto Operativo

- ~

UNIDAD ORGANICA 0017 SUB - GERENCIA TECNICA ACTIVIDAD

FECHA DE EMISION 06/04/2021 INVERSION

FRIORIDAD Normal CUENTA

REMITIR A

COMENTARIO REFER. SIN AGRUPADCRA

ADQUISICION DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA CAMARA HURCACHINA N° 2
\ J

ITEM CODIGO DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO VALOR ACTIVI COENTA CENCOSTO
00§ B06.050.0049 INTERRUPTOR THERMOMAG 3x 25 A 10KA UN 2.00 7.6l 14322 0204 603411103 00171326
INTERRUPTOR, TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 20 AMPERIOS
002 B06.038.004] CONTACTOR 18A-220V UN 2.00 163.98 32796 0204 603411103 90171326
CONTACTOR TRIPOLAR DE 18 AMPERIOS BOBINA 220 VAC
003 B06.0620002 RELE TERMICO 10A- I3A 220V 60 UN 2.00 101.E1 20222 204 603411103 20171326
RELE TERMICO DE 9-13 AMPERIOS
004 B046.038.0671 BLOCK AUX CONTACT TELEMEC DE ZNA+2NC TN 2.00 420 3402 0204 603411103 90171326
BLOCK DE CONTACTOS AUXILIARES 2NC + 2NO PARA CONTACTOR DE 18 AMPERIOS
USO: PARA RENOVACION DE ACCESORIOS DRADOS EN LA CAMARA HUACACHINA N° 2
TOTAL GENERAY, ==> 75742

( .‘.’pru 3 “:‘Ug's
X
&muﬁ‘x

Emitide por:

Impresior> 08/04/2021 09:58:51 AM

Aprobado Por

SELLO Y FIRMA
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ANEXO N° 1

“ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA
TABLERO ALTERNADOR DE 2 HP, 220 VAC
DE LA CAMARA HUACACHINA N°2DE LA
EPS. EMAPICA S.A.”
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DIRECTIVA N° 005-2018-EPS EMAPICA S.A.

ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA TABLERO ALTERNADOR
DE 2 HP, 220 VAC DE LA CAMARA HUACACHINAN° 2 DE LA
EPS. EMAPICA S.A

1. Area Solicitante : Coordinador de Mantenimiento Electromeciénico y Equipo de
Planta.

2. Objeto : La EPS EMAPICA S.A. cuenta con una camara auxiliar de rebombeo
de aguas servidas en el Balneario Huacachina. Debido a que se produjo fa
inundacion de la caseta de maquinas se han deteriorado algunos accesorios y
por ello es urgente la reposicion de los mismos para tener en estado operativo

ios equipos de bombeo.

3. Especificaciones Técnicas:
Caracteristicas Minimas del Bien Requerido

3.1. Cantidad: 02 Und.
» Caracteristicas técnicas del bien:

Interruptor termomagnético tripolar 3 x 20 Amperios:

N° de fases: 3.

Capacidad: 20 Amperios.
Tension: 230/400 VAC

Poder de Corte: 6 KA @ 230 VAC
Curva de disparo: C.

Norma: {EC 60898-1.

Proteccién: IP20.

Montaje: Sobre riel DIN.

A N N N N Y

3.2. Cantidad: 02 Und.
» Caracteristicas técnicas del bien:

Contactor tripolar de 18 Amperios bobina de 220 VAC:

N° de fases: 3.

Capacidad: 18 Amperios.

Tensién asignada de empleo: 690 VAC

Tension de bobina: 220 VAC a 60 Hz.

Categoria de empleo: AC-3.

Frecuencia: 60 Hz.

Norma: |EC 60947-5-1, 60947-4-1, 60947-1.
Grado de Proteccion: 1P410 acorde a IEC 60528.
Montaje: Sobre riel DIN.

WA NSNS ARN N

3.3. Cantidad: 02 Und.
» Caracteristicas técnicas del bien:
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Rele de sobrecarga térmica para motor de 8-13 Amperios:

v Tipo de producto: Rele de sobrecarga térmica diferencial.

v" Aplicacion: Proteccion del motor.

v Clase de disparo por sobrecarga: Clase 10A conforme a IEC
60947-4-1.

Rango de ajuste de proteccién térmica: 9-13 Amperios.

Tensién asignada de empleo: 690 VAC conforme a IEC 60947-4-
1.

Frecuencia: 60 Hz.

Grado de Proteccion: IP20 conforme a IEC 60528.

Composicion de los contactos auxiliares: INC + 1NA.

Normas: EN/IEC 60947-4-1, 60947-5-1, UL 60947-4-1, UL60947-
5-1, CSA C22.2No 60947-4-1, CSA C22.2 No 60947-5-1, GB/T
14048.4, GB/T 14048.5, EN 50495.

RN

ANENENEN

3.4. Cantidad: 02 Und.
» Caracteristicas técnicas del bien:

Blocks de contactos auxiliares para contactor de 18 Amperios, 2NC
+ 2NA:

Compatibilidad: Con contactor de 18 Amperios.

Ubicacién de moniaje: Frontal.

Composicion de los polos de contacto: 2 NA + 2 NC.

Operacion de contactos: Instantaneo.

Tensi6n asignada de empleo: 690 VAC.

Corriente térmica convencional: 10 Amperios a 60°C.

Grado de Proteccion; IP20 conforme a IEC 60529.

Normas: EN/IEC 60947-5-1, UL UL60947-5-1, CSA C22.2 No
60947-5-1, GB/T 14048.5.

R N N N NN N

» Servicios Conexos (opcional)
» Oftros:
» Responsable de las Coordinaciones: Oficina de Logistica.

4. Obligaciones del Contratista: El Contratista es el Ginico responsable de cumplir
con la contratacion, no pudiendo transferir esa responsabilidad a terceros.

5. Lugar de Entrega — Recepcion.
» Almacén Central, ubicado en la Calle Castrovirreyna N° 487 — ica.
> Una sola entrega.

6. Plazo de entrega Diez (10) dias dtiles, a partir del dia siguiente de recepcion de
la orden de compra.

7. Garantia. 12 meses.
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8. Servicio Post venta. No aplicable.

9. Reposicién del Bien defectuoso: El cambio del bien por defectos de fabrica,
debe ser un plazo de entrega no mayor al ofrecido.

10. Conformidad de la prestacién: Sera otorgada por el Coordinador de

1.

12.

13.

Mantenimiento Electromecanico y EP.

Forma de Pago: El pago se realizara en moneda nacional, una vez culminada
la prestacion tnica, previa conformidad emitida por el Area de Mantenimiento y
a la presentacion del comprobante de pago.

Se realizara mediante abono en cuenta bancaria individual (CCl), comunicada
por el proveedor, en un plazo de maximo de diez (10) dias calendarios.

Férmulas de Reajuste: No corresponde.

Responsabilidad del Contratista: El Contratista es responsable por la calidad
ofertada, por un plazo de (segdn lo indicado en su cotizacion) contado a partir
de la conformidad otorgada.

Penalidades: Se aplicaran las penalidades siguientes:
En caso de atraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las

prestaciones, objeto de la contratacion, se aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x Plazo en dias.

Donde F tiene los siguientes valores:
a. Para plazos menores o iguales a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.40
b. Para plazos mayores a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.25

La penalidad por mora puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10 %) del monto de la contratacion vigente.

Ica, 08 de Abril de 2021.
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\ Ing. C %s Humberto Reyes Roque.
Coordinadéerde Mantenimiento Electromecanico
y Equipo de Planta




