TERMINOS DE REFERENCIA

Proceso de Adquisicion de Equipos — Equipos de
Sistema de Cloracién.

“ADQUISICION DE EQUIPOS DE SISTEMA
DE CLORACION PARA MANTENIMIENTO DE
LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA
POTABLE DE LA EPS. EMAPICA S.A.”
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TERMINOS DE REFERENCIA

ENTIDAD CONTRATANTE:
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica, en adelante "EPS.
EMAPICA S.A", con RUC 20147626712.

01. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Proceso de Adquisicion de Equipos de Sistema de Cloracién para el mantenimiento
de las Estaciones de bombeo de Agua Potable de la EPS EMAPICA SA.

02. FINALIDAD PUBLICA:

La presente actividad busca la adquisicion de equipos — Equipos de Sistema de
Cloracién, a fin de efectuar mantenimiento y/o reemplazo a los equipos de
capacidad similar, permitiendo optimizar los trabajos de produccién de agua potable
de las Estaciones de bombeo de la EPS. EMAPICA S.A.

03. ANTECEDENTES

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS EMAPICA S.A. es una
Empresa Publica de derecho privado y tiene por objeto realizar las actividades
propias a la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable y Redes de
Alcantarillado, en las Provincias de Ica y Palpa, asi como en los distritos de Parcona
y Los Aquijes.

La EPS EMAPICA SA., fue creada el 24 de Julio de 1989, tiene la calidad de
Empresa del Estado de nivel Municipal con Personeria Juridica de Derecho
Privado, posee Patrimonio propio y cuenta con Autonomia Econémica, Financiera
y Administrativa dentro de la Ley.

Cuando se registran emergencias en el sistema y cuando se requiere realizar
acciones de mantenimiento correctivo por parte de la EPS, se encuentra con la
limitacion de no contar con equipos del Sistema de Cloracién de reemplazo de los
existentes que se encuentran en mal estado por haber cumplido su vida util.

Los equipos del Sistema de Cloracién con las que actualmente contamos, muchas
de ellas requieren de un mantenimiento preventivo y correctivo; siendo necesario
adquirir nuevos equipos para el Pozo de Agua Potable Margen Izquierda del Rio
Ica y para los Reservorios San Isidro, Los Portales, Derrama Magisterial y San
Joaquin, por ello se requiere de la Adquisicién de equipos de los Sistemas de
Cloracién nuevos; para acciones de mantenimiento correctivo y/o reemplazo.

04. Ubicacién
e DEPARTAMENTO : Ica
e PROVINCIA : Ica
e DISTRITO ? Ica
e LOCALIDAD 2 Ica

05. Objetivos de la contratacién

05.01. Objetivo general
e Optimizar la confiabilidad de operacion de los Sistemas de Cloracion
del Pozo Margen Izquierda del Rio Ica y para los Reservorios San
Isidro, Los Portales, Derrama Magisterial y San Joaquin; con la
adquisicion de equipos del Sistema de Cloracién para efectuar
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labores de mantenimiento correctivo y/o reemplazo en dichas
instalaciones.

05.02. Objetivos especificos

« Adquisicién de tres Equipos de Cloracion de Inyeccion al Vacio con
Intercambio Automatico Interno de 0-50 Lbs/dia.

e Adquisicién de dos Equipos de Cloracién de Inyeccién al Vacio con
Intercambio Automatico Interno de 0-25 Lbs/dia.

06. ALCANCES Y DESCRIPCION

a)

b)

Caracteristica de los equipos
Los equipos de cloracion de Inyeccién al vacio seran de Intercambio
Automatico Interno de 0-50 Lb/dia y 0-25 Lb/dia.

Condicion

Los equipos deberan ser nuevos, sin uso, con garantias de eficiencia,
Vigencia Tecnoldgica, garantia de fabrica, garantia Comercial, entre otros.
Apta para el funcionamiento en zonas urbanas y rurales, de actividades
fuertes y frecuentes.

El proveedor debe brindar ejecucion de prestaciones accesorias, soporte
técnico, mantenimiento y reparacion.

Caracteristicas Técnicas:

Equipos de Cloracién de Inyecciéon al Vacio con Intercambio
Automatico Interno; compuesto por:

» 2 Reguladores de gas cloro de operacion al vacio para montaje
sobre valvula de cilindro de 68 kgrs (150 libs) mediante un dispositivo
de ajuste tipo yugo con empadquetadura de plomo, con indicador
visual practico y seguro para determinar si el suministro de cloro se
ha interrumpido 6 el cilindro se encuentra vacio, con diafragma
principal doble (2 unidades) y vélvula de entrada (cuerpo, eje y
tapon) fabricada en aleacion especial de plata, el conjunto de la
valvula se separa totalmente de la placa de montaje, permitiendo un
mantenimiento facil, eficiente y econémico.

% 1 Médulo intercambiador automatico con capacidad hasta 100 ppd,
para operacién al vacio, automaticamente cambia la alimentacion de
gas de un cilindro sin carga a uno lleno. El sistema se regulara
automaticamente no permitiendo el cambio a un nuevo cilindro hasta
que el cilindro en uso esté vacio (sin carga).

> 1 Flujdmetro de instalacion remota de gas con valvula reguladora de
caudal que indicara el flujo de gas hasta un minimo de 1/20 de la
méaxima alimentacion, capacidad de 0-256 0 - 50 libs/dia (0-256
0 - 50 ppd), la valvula reguladora de disefio robusto en plata.

» 1 Ensamble Inyector - Difusor que inyectara solucién de cloro al
punto de aplicacion, estara equipado con valvula check (diafragma)
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d)

f)

g)

h)

para prevenir que el agua ingrese al regulador de vacio, la pérdida
de alimentacion de agua cerrara el flujo de gas. Trabaja con
contrapresiones en el punto de aplicacion de hasta 140 psi. Tobera
con capacidad para 25 6 50 PPD.

» Kit Standar incluido:

- 15m de tub. flexible 3/8" de plastico especial

- 5m de manguera reforzada de 1".

- 1 Adaptador rosca-manguera

- 2 Abrazaderas para manguera de 1".

- 12 Empaques de plomo.

- 2 Llave para ajuste yugo-cilindro

- 1 Kit basico ( 2 o-rings y empaques de rotametro)

Condiciones de Operacién

» Brindar seguridad en la operacion
» Desgaste mecanico minimo

» Operatividad diaria

Pruebas:

Al adquirir los Equipos se podra requerir la realizacion de pruebas de
puesta en funcionamiento, tales como la verificacion de operacion, entre
otros.

Servicio Post - Venta

GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR

Minimo doce (12) meses, contabilizado a partir de la conformidad de
entrega de los equipos. Entiéndase por garantia a la cobertura total Post-
Venta, para corregir los desperfectos o defectos del equipo, originados por
fallas de fabrica 0 fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no
detectables al momento de otorgar la conformidad.

Disponibilidad de centro de Servicio y Aimacén de Repuestos

El postor deberé contar con un taller en la zona de lca o Lima, equipado
para realizar trabajos de mantenimiento al equipo ofertado.

Indicar ubicacion y persona de contacto, donde facilite la comunicacion y
rapidez el trabajo requerido.

Soporte Técnico

Soporte técnico en mantenimiento, capacitacion, asistencia técnica en
campo de operacion, abastecimiento oportuno de repuestos y servicio
mecanico durante y después de la garantia.

Tramite de documentos de los equipos

El postor ganador de la buena pro, se compromete a asumir los costos vy
tramites necesarios para la obtencién de la factura.

El plazo de entrega sera no mayor a 30 dias calendarios, contados a partir
del dia siguiente de la cancelacion de los equipos y entrega de documentos
por parte de la Entidad. El postor debera acreditar este compromiso con
una declaracién jurada expresando el nimero de dias.
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07. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

[A [ CAPACIDAD LEGAL ]
A.1 | REPRESENTACION i

Requisitos:

« Documento que acredite fehacientemente la representacién de quien suscribe la
oferta.

Acreditacion:

« Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigiledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

o En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con
una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

A.2 | HABILITACION

Requisitos:

« Contar con Licencia de Funcionamiento.

e Contar con Autorizacion de la Marca que oferten

e Contar con Certificaciones de Calidad.

Acreditacion:

e Copia Simple de Licencia de Funcionamiento.

e Copia simple de la Autorizacion de la Marca que oferten

e Copia Simple de Certificaciones de Calidad. |

B | EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR j
B.1 | EXPERIENCIA EN EL RUBRO

Requisitos:

» El Proveedor debe contar con experiencia de ventas de insumos similares a los que
se requiere. Minimo 05 ventas similares (Equipos Varios).

« En cada venta debe haber cumplido con los estandares de calidad.

Acreditacion:

» Copia simple de contratos u érdenes de compra, y su respectiva conformidad por la
venta o suministro efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente con Boucher de depésito, reporte de estado de
cuenta, cancelacién en el documento, correspondiente a un maximo de diez (10)
contrataciones.

e Copia de garantias

C | OTROS

Requisitos:

e Precio: El precio debe ser razonable acordes a la calidad del producto. Debera incluir
promociones y descuentos especiales que cuente a la fecha. Detallando los gastos
adicionales (si es que hubiera) tales como transporte, seguros, embalaje, etc.

o Calidad: Debe garantizar que el insumo sea de buena calidad, cumpliendo con tedas
sus especificaciones.

 Puntualidad: El proveedor debe garantizar el cumplimiento de entrega y compromiso
de atencion.

o Reputacion: Debe tener testimonios de clientes favorables.

o Organizacion: Debera contar con un personal calificado. Con un buen sistema ﬂ

distribucion.

e




